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Beznau 1ƅS. Mohrƅ Z¿richƅ12.05.2016 

Ultraschallanzeigen im Reaktordruckbehälter (RDB) 

von Beznau 1 

1 Sicherheitstechnische Bedeutung 

2 Befund 

3 Ultraschallverfahren 

4 Sprödbruchreferenztemperatur 

Hinweis Aktualisierung der 

Nummerierung: 

Der aktive Agendapunkt ist blau 

(RGB 0/106/164 und der inaktive ist 

grün (RGB 151/191/13). 

Bitte jeweils umfärben. Die Farben 

sind im Master hinterlegt oder 

einfach mit der Funktion ĂFormat 

¿bertragenñ kopieren 

5 Integritätsnachweis 
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Herstellung von Reaktordruckbehältern (RDB) 

Quelle: Öko-Institut Beznau 1ƅS. Mohrƅ Z¿richƅ12.05.2016 

ǒRDB 
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Sicherheitstechnische Bedeutung des  

Reaktordruckbehälters (RDB) 

Quelle: Öko-Institut Beznau 1ƅS. Mohrƅ Z¿richƅ12.05.2016 

ǒRDB umschließt Reaktorkern mit Brennelementen 

Kernkühlung bei Versagen des RDB nicht mehr möglich 

Bei Versagen unter hohem Druck: zusätzlich Versagen des 

Sicherheitsbehälters möglich 

    besondere Bedeutung der Qualität bei der Herstellung und der 

Vermeidung von Unsicherheiten bei der Nachweisführung zur RDB-

Integrität (defence in depth) 
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Befund 2016 (RDB) 

Quelle Abbildung: Öko-Institut, AREVA Beznau 1ƅS. Mohrƅ Zürichƅ12.05.2016 

Hinweis zur Textbox ĂVortragstitel etc.ñ: 

Neuen Text ¿ber das Men¿ ĂEinf¿genñ /  

ĂKopf- und FuÇzeileñ einf¿gen, Hªkchen 

setzen und für alle Folien übernehmen. So 

muss der Text nur ein einziges Mal 

eingegeben werden. Der Text wird aber 

nach Aktualisierung einzeilig dargestellt 

und muss manuell umgebrochen werden. 

Hinweis zum Bildtausch: 

Bild mit der Maus markieren, dann 

rechte Maustaste dr¿cken und ĂBild 

ªndernñ wªhlen. Neues Bild auf dem 

Laufwerk auswählen und einfügen. 

Es wird nun an der Stelle des 

vorhandenen Bildes eingefügt und 

kann/muss dann noch etwas in der 

Größe verändert werden. 

Hinweis zur Platzhalterbox  

in der Fußzeile: 

Hier können Anmerkungen, Quellen 

oder Fußnoten platziert werden 

 
Materialfehler in den Ringen der RDB 

Kern nahe Ringe C und D mit 

stärkster Neutronenbestrahlung 
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Befund 2016 

Quellen: ENSI 2015, Axpo 2016 Beznau 1ƅS. Mohrƅ Z¿richƅ12.05.2016 

Befund 2016 Befund 2015 

Ø Anzeigengröße 7,5 x 7,5 mm 

Anzahl der Anzeigen 925 (Ring C) 

Breite Anzeigenband < 250 mm 

Tiefenbereich bis ~ 60 mm 

Umfangsverteilung Unregelmäßig über 360° 

Inklination Nein 
Befund 2016 Befund 2016 
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Befund 2016 

Quelle: Axpo 2016 Beznau 1ƅS. Mohrƅ Z¿richƅ12.05.2016 

Anzeigen in Plattierungsnähe 

Lage der Anzeigen nach Höhe und Umfang des RDB für Kernring C  

Im Vergleich zu belgischem Betreiber und Behörden wenig öffentliche 

Informationen zu den Befunden bisher seitens Axpo und ENSI. 
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Ultraschallverfahren 
ǒUltraschallverfahren war ursprünglich für Herstellungskontrolle 

konzipiert, wobei Qualitätsanspruch homogenes Behältermaterial war. 

Ultraschallanzeigen bei der Herstellungsprüfung führten zum 

Verwerfen des Gussteils. 

ǒRissanzeigen können sich gegenseitig abschatten oder sehr eng 

beieinander liegen. Ultraschallverfahren können bestenfalls die Lage 

der Materialfehler innerhalb der RDB-Wand und den Umriss 

wiedergeben       auch hier noch Unsicherheiten möglich. 

ǒErst 2014 ausreichend für Wasserstoffflockenrisse qualifiziertes 

Ultraschallverfahren für Doel 3. Qualifizierung Ultraschallverfahren in 

Beznau 1 und 2 bisher nicht ausreichend dargelegt und begründet. 

ǒUltraschallverfahren sind nicht geeignet, die zerstörende 

Werkstoffprüfung zu ersetzen. Trotzdem werden sie dazu verwendet, 

Aussagen über Art und Ursache der Materialfehler zu treffen        viele 

Unsicherheiten bei der Nachweisführung.  

 Beznau 1ƅS. Mohrƅ Z¿richƅ12.05.2016 
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Ultraschallverfahren 

Quelle Zitat: Axpo 2016 Beznau 1ƅS. Mohrƅ Z¿richƅ12.05.2016 

Befundangaben des Betreibers Axpo: 

ǒDer Ultraschallbefund ist nicht typisch für Wasserstoffflocken. 

ǒAus den bis dato vorliegenden Ergebnissen des Ultraschalls und der 

Root Cause Analyse schließt Axpo weiter, dass Ădie Anzahl und Lage 

der Anzeigen auf nicht-metallische Einschl¿sse verweistñé die Lage 

der Anzeigen in der Zone negativer Segregation auf 

Aluminiumoxideinschl¿sse schlieÇen lªsstñ. 

 

Negative Segregation ist im Ultraschall nicht erkennbar, die Schlüsse zu 

Aluminiumoxid erfolgten dennoch auf Basis des Ultraschallbefunds und 

der Root-Cause-Analyse       Aussage mit Unsicherheiten. 

Bisher keine ausreichende Begründung und Ursachenanalyse für die 

Annahme Aluminiumoxid. 
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Fehleinschätzung von Ultraschallanzeigen 

Die Ultraschall- 

Untersuchung bei der 

Herstellungsprüfung 

eines 

Niederdruckrotors 

ergab 1970 Ănicht-

metallische 

Einschl¿sseñ. 

Die Laufunruhe des 

80 t Rotors wurde 

durch 

Nachwuchtungen 

behoben. 

Sylvester 1987 

zerbarst der Rotor 

durch Sprödbruch.  

Tatsächlich waren es 

vier große Lunker, 

einer  davon in 

Handgröße. 

Beznau 1ƅS. Mohrƅ Z¿richƅ12.05.2016 Quelle: Allianz 1988 
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Die Sprödbruchreferenztemperatur RTRef 

(UVEK 2008) fordert unter anderem in Artikel 4 zur Versprödung 

des Reaktordruckbehälters:  

ĂDer Bewilligungsinhaber hat das Kernkraftwerk unverzüglich 

vorläufig ausser Betrieb zu nehmen, wenn: 

a. die aktuelle justierte Sprödbruch-Referenztemperatur von der 

Innenwand in einer Tiefe von einem Viertel der Wanddicke den 

Wert von 93 ºC erreicht.ñ 

 

Die Sprödbruchreferenztemperatur RTRef ist ein Maß für den 

Zähigkeitszustand des RDB. Sie dient der Sprödbruch-

Sicherheitsbewertung. Je spröder der RDB, desto höher RTRef. 

 

Beznau 1ƅS. Mohrƅ Z¿richƅ12.05.2016 
Quelle: Verordnung des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, 

Energie und Kommunikation über die Methodik und die Randbedingungen zur 

Überprüfung der Kriterien für die vorläufige Ausserbetriebnahme von 

Kernkraftwerken, UVEK 2008 
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Die Sprödbruchreferenztemperatur RTRef 

ǒ 2008 sah UVEK nur das standardisierte Verfahren zur Bestimmung von 

RTRef=RTNDT vor. Dieses Verfahren (Methode I)  basiert auf dem 

traditionellen Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy und ist konservativ.  

ǒSeit 2011 gilt die Richtlinie ENSI-B01/d, gemäß der die Ermittlung der 

Sprödbruchreferenztemperatur auch nach dem Master-Curve-Verfahren 

RTRef=RTT0 (Methode II, Variante A und B) zulässig ist.     Reduzierung 

der Sicherheitsmargen um 34ÁC bei RTRef der Voreilproben: 

 

Beznau 1ƅS. Mohrƅ Z¿richƅ12.05.2016 Quelle Grafik: AXPO 2011, Langzeitsicherheitsnachweis 2011 für Beznau 1 
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Die Sprödbruchreferenztemperatur Beznau 1 

ǒ ART gibt die auf den 

Bestrahlungszustand justierte 

Sprödbruchreferenztemperatur für den 

relevantesten Ring C in ¼ Wandtiefe 

an.  

ǒ Die Sprödbruchreferenz-

temperaturkurven  von 2011 (ART) 

berücksichtigen noch nicht den 

aktuellen Befund. Die zulässige 

Sprödbruchreferenztemperatur ist nach 

der konservativsten Methode I(blau) 

RTNDT trotzdem fast erreicht.  

Quelle Grafik: AXPO 2011 Langzeitsicherheitsnachweis 2011 für Beznau 1 Beznau 1ƅS. Mohrƅ Z¿richƅ12.05.2016 

Hinweis zur Textbox ĂVortragstitel etc.ñ: 

Neuen Text ¿ber das Men¿ ĂEinf¿genñ /  

ĂKopf- und FuÇzeileñ einf¿gen, Hªkchen 

setzen und für alle Folien übernehmen. So 

muss der Text nur ein einziges Mal 

eingegeben werden. Der Text wird aber 

nach Aktualisierung einzeilig dargestellt 

und muss manuell umgebrochen werden. 

Hinweis zum Bildtausch: 

Bild mit der Maus markieren, dann 

rechte Maustaste dr¿cken und ĂBild 

ªndernñ wªhlen. Neues Bild auf dem 

Laufwerk auswählen und einfügen. 

Es wird nun an der Stelle des 

vorhandenen Bildes eingefügt und 

kann/muss dann noch etwas in der 

Größe verändert werden. 

Hinweis zur Platzhalterbox  

in der Fußzeile: 

Hier können Anmerkungen, Quellen 

oder Fußnoten platziert werden 
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Die Sprödbruchreferenztemperatur RTRef (Beznau 1 u. 2) 

 

Sprödbruchreferenztemperatur nach den weniger konservativen Master-Curve-

Verfahren II A und IIB mit und ohne Berücksichtigung von Seigerungen für 54 

Volllastjahre oder 60 Betriebsjahre an der Innenwand der RDB, mit Aufschlag 

ȹT=12ÁC für die Seigerungen bei Beznau 2. 

unter entsprechender Berücksichtigung von ȹT=12ÁC für die 

Ultraschallanzeigen in Block 1 wird RTRef mindestens für das klassische 

Verfahren bereits erreicht oder überschritten. 

 
Quelle: Axpo: Sicherheitsnachweis für RDB-Integrität von Beznau, Block 2, 2015 Beznau 1ƅS. Mohrƅ Z¿richƅ12.05.2016 

Hinweis zur Textbox ĂVortragstitel etc.ñ: 

Neuen Text ¿ber das Men¿ ĂEinf¿genñ /  

ĂKopf- und FuÇzeileñ einf¿gen, Hªkchen 

setzen und für alle Folien übernehmen. So 

muss der Text nur ein einziges Mal 

eingegeben werden. Der Text wird aber 

nach Aktualisierung einzeilig dargestellt 

und muss manuell umgebrochen werden. 

Hinweis zum Bildtausch: 

Bild mit der Maus markieren, dann 

rechte Maustaste dr¿cken und ĂBild 

ªndernñ wªhlen. Neues Bild auf dem 

Laufwerk auswählen und einfügen. 

Es wird nun an der Stelle des 

vorhandenen Bildes eingefügt und 

kann/muss dann noch etwas in der 

Größe verändert werden. 

Hinweis zur Platzhalterbox  

in der Fußzeile: 

Hier können Anmerkungen, Quellen 

oder Fußnoten platziert werden 
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Eignung von Materialproben 

ǒMaterialproben: für Qualifizierung von Ultraschalluntersuchungen, 

Ermittlung der Sprödbruchreferenztemperatur sowie Führung des 

Integritätsnachweises des RDB unverzichtbar. 

ǒSicherheitstechnisch relevante Forderung: Materialproben aus 

Originalmaterial der RDB-Ringe, mit gleicher Herstellungs-, 

Bestrahlungs- und Belastungshistorie und mit von der Art her gleichen 

Materialfehlern wie der RDB. 

Beznau 1ƅS. Mohrƅ Z¿richƅ12.05.2016 

Quelle: http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.wmtr.com%2FGerman%2Fimages%2Fimpact-

img.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.wmtr.com%2FGerman%2Fde.impact.html&h=225&w=625&tbnid=Zy6Hax1cnzNjKM%3A&docid=NnnHubgGmDDQ9M&ei=HmQnV

_iVBsmUsAGSmLXIBw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=916&page=2&start=45&ndsp=58&ved=0ahUKEwj4nLH7zLvMAhVJCiwKHRJMDXkQMwiCASgwMDA&bih=969&biw

=1920 
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Eignung von Materialproben 

Akuter Mangel an ausreichend repräsentativen Materialproben  

Verwendung sehr kleiner Materialproben (im mm-Bereich, Regelwerk noch 

unvollständig) 

Rekonstruktion bereits zerstörter Materialproben 

Verwendung von Materialproben ohne direkten Bezug zum RDB 

       alle drei Varianten beinhalten erhebliche Unsicherheiten in der 

Nachweisführung.  

In Belgien wurden Materialproben verwendet, die nach Bestrahlung zu 

nicht prognostizierten Ergebnissen führten. Hinsichtlich Bestrahlung 

wurden sie als ĂAusreiÇerñ eingestuft. Andere Ergebnisse wurden trotzdem 

auf den RDB übertragen       Unsicherheiten im Nachweis (Doel 3). 

Axpo räumt Probleme bei der Beschaffung von Materialproben ein. Bisher 

keine Informationen oder Begründungen zur Repräsentativität der 

verwendeten Materialproben. 
Beznau 1ƅS. Mohrƅ Z¿richƅ12.05.2016 
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Eignung von Materialproben (Doel 3, Belgien) 

ǒRoot-Cause-Analyse (fishbone diagramm) für das unerwartete Verhalten 

der Materialprobe VB395 findet keine wahrscheinliche (likely) Ursache 

Beznau 1ƅS. Mohrƅ Z¿richƅ12.05.2016 
Quelle: Safety Cae Doel 3,  2015 


